
 

別紙５ 

「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」（平成４年 12月 21日付け衛水第 270号）新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

（前略） 

記 

１～４ （略） 

（前略） 

記 

１～４ （略） 

別表第１～４ （略） 別表第１～４ （略） 

別表第５ 

番号 項目 用途 目標値 

（mg/L） 

検査方法 

1～2 （略） （略） （略） （略） 

3 イプロ

ジオン 

注１） 

殺虫剤 0.05 固相抽出―ＧＣ―

ＭＳ法、固相抽出

―ＨＰＬＣ法＊、

固相抽出―ＬＣ―

ＭＳ法 

4～15 （略） （略） （略） （略） 

注１）～注３） （略） 

注４）検査方法の欄中、＊は、定量下限値が目標値の100分の１を

上回るものである。 

別表第５ 

番号 項目 用途 目標値 

（mg/L） 

検査方法 

1～2 （略） （略） （略） （略） 

3 イプロ

ジオン 

注１） 

殺虫剤 0.3 固相抽出―ＧＣ―

ＭＳ法、固相抽出

―ＨＰＬＣ法、固

相抽出―ＬＣ―Ｍ

Ｓ法 

4～15 （略） （略） （略） （略） 

注１）～注３） （略） 

 

 

別表第６ 

番号 項目 用途 目標値 

（mg/L） 

検査方法 

1～32 （略） （略） （略） （略） 

別表第６ 

番号 項目 用途 目標値 

（mg/L） 

検査方法 

1～32 （略） （略） （略） （略） 



 

 33 シフル

トリン 

殺虫剤 

殺菌剤 

0.06 ― 

34～86 （略） （略） （略） （略） 
 

33 シフル

トリン 

殺虫剤 

殺菌剤 

0.05 ― 

34～86 （略） （略） （略） （略） 
 

注１）～注５） （略） 注１）～注５） （略） 


